
鶴岡市街の北部一帯を学区として、明治7年　大宝寺村に『移水小学校』として開設。
その後、
明治12年　東秀学校
明治20年　大宝寺学校
大正13年　鶴岡市政施施行に伴い　鶴岡市　第五小学校
昭和22年　　　　　　　　　　　　鶴岡市立朝暘第五小学校に改称
昭和41年　環境に恵まれた現在地に移転。
平成26年　創立140周年

”沿　革”

令和 6年　先人たちが積み重ねてきた功績・記憶を受け継ぎつつ、学校が新しく生まれ変わります。

■校章

●開校　令和６年度

●児童数　≒４００人

●クラス数　１２（各学年２クラス）１～６年

●特別支援教室　４クラス（情緒・知的・肢体不自由・病弱）

与条件

鶴岡市立朝暘第五小学校改築工事及び

総・新穂・石川　設計共同企業体

第五学区放課後児童クラブ新築工事 実施設計説明書（概要版） ■諸概要・配置計画
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●来客者・職員車両動線（駐車動線）

●放課後児童クラブ保護者送迎車両動線

●給食搬出入・ゴミ収集車車両動線

●災害時支援物資受入作業動線

●一般開放出入口（屋内運動場棟玄関)までの動線

●校舎からグラウンドへの動線

●災害時における感染症対策動線（一般開放エリア）

●児童の普通登下校時の動線

■各動線リスト 歩行者動線
各車両動線Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

空調方式

制御 個別制御・集中監視

換気 個別方式（1種・3種併用）

水源給水設備

給湯設備 瞬間型ガス給湯器＋電気温水器個別方式

排水設備 屋内排水

屋外排水

分流式

ガス設備 都市ガス

消火設備 屋内消火栓設備 地下ピット貯留

407.7kw総容量（概算）

マルチパッケージ方式

一般系　（鶴岡ガス）

市水　直圧給水方式　一般系
雑用水：雨水利用

熱源 エネルギー

装置 電気ヒートポンプエアコン

工事期間（予定）

工事場所

敷地面積

鶴岡市切添町15番4号

24,742.88　㎡

敷地条件 市街化区域、法22条区域、都市計画高度地区（15ｍ）

建築面積

延べ床面積

階数

第2種中高層住居専用地域（一部第2種住居専用地域）

建物最高高さ

放課後児童クラブ棟：9.40ｍ

校舎・屋内運動場棟：12.60ｍ（校）13.35ｍ（屋）

      プール管理棟：4.83ｍ

着工　令和4年10月　から　竣工　令和7年9月（外構・プール含む）

校舎・屋内運動場棟：4,101.03㎡

放課後児童クラブ棟：  430.14㎡

校舎・屋内運動場棟：7,421.52㎡

放課後児童クラブ棟：  853.16㎡

　　　  屋外倉庫棟：4.06ｍ

　　　  屋外倉庫棟：  107.65㎡

　　　  屋外倉庫棟：  107.65㎡

      プール管理棟：   98.54㎡

      プール管理棟：   98.54㎡

電源設備 引込 架空引込　2回線　6.6KV

変圧器

光源種類 ＬＥＤ

監視制御 監視カメラ設置方式

電話 引込

中継方式

内線容量

発電機

蓄電池 太陽光発電用蓄電池10KVA（別途予定）

発電機

蓄電池

設置なし

太陽光発電用蓄電池10KVA（別途予定）

非常用照明 屋内運動場に設置　電池内蔵形

端子盤（保安器ｽﾍﾟｰｽ付）

（消防消火設備） 屋内消火栓設備

消火器 ABC10型

ﾋﾟｯﾄ水槽

（消防警報設備） 自動火災報知設備 GR型受信機 255 3ｱﾄﾞﾚｽ×2

非常放送 業務放送兼用型防災ｱﾝﾌﾟ＋ｽﾋﾟｰｶｰ

（消防避難設備） 誘導標識

誘導灯

校舎・屋内運動場棟

放課後児童クラブ棟

種別 校舎・屋内運動場棟：鉄筋コンクリート造（耐火構造）

放課後児童クラブ棟：鉄筋コンクリート造（耐火構造）

　　　  屋外倉庫棟：木造（在来工法）

      プール管理棟：木造（在来工法）

　　　　　　　　　　※一部屋内運動場棟屋根　鉄骨造

耐震安全性の分類 構造体：Ⅱ類　　建築非構造部材：A類　　建築設備：乙類

単相100KV×2、単相150KVA×1、三相300KVA×2、
ｽｺｯﾄﾄﾗﾝｽ50KVA　　計6台

架空引込　　50φ×4

20回線

電気

分流式

軽油式45KVA程度（別途予定）

放課後児童クラブ棟：2 階

屋内運動場棟：2 階

校舎棟Ａ：2階　　　校舎棟Ｂ：3階

プール管理棟：1 階　　　  屋外倉庫棟：1 階

■給排水設備概要

■空調設備概要

■建築概要

■構造概要

■電気設備概要

■防災設備概要

　確保しました。

●構内通路は業務用車両が通れるように幅≒６ｍとし、学校行事

　開催時には縦列駐車をしても片側通行ができるようにゆとりを

●バリアフリー新法に適合すべく、誘導ブロックの設置、車椅子対応駐車

　誰でも使いやすい「ユニバーサルデザイン建物」として計画しました。

　スペースの多めの確保、段差の処理等を十分に考慮して設置することで、

　ルギーに配慮した小学校として計画しました。

●雨水のトイレ洗浄水利用、太陽光発電蓄電池(別途工事）、

　教室等への熱交換機能付き換気扇設置等により、省エネ

※ＣＡＳＢＥＥ自己評価Ａランク

■広くした車両用構内通路

■高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進

■省エネに対する取組

・安心・安全な遊具の設置・点検

　が出来るようにＳＰマーク認定品で

計画しました。

・バスの駐車は回転スペースを考慮して

　広く確保し、進入路の近くに計画しました。

・屋外体育器具・防災用・屋外道具用・開放用途ごとに

　区分けした造りとし、不要な箇所の収納物への出入りを

　をなくします。

　おくと共に飲料水を確保できるように可搬式浄水器を接続できる

　配管を予め計画しました。

●校地内の既存樹木（桜）は、大事な思い出が詰まっており、

　なるべく保存又は移植としました。

　赤川の桜回廊の景観を意識して、歩調を合わせて計画しました。

●災害時にはプールの水を仮設トイレ用水に出来るように配管して、

・課外授業等において、児童が自ら植えて、世話をして、収穫を迎え、食する

　といった生きた学習ができるように大きめに計画しました。

※（一社）日本公園施設業協会認定製造表示ラベル

※

■遊具

■スクールバス

■フレキシブルに対応できる屋外倉庫

■畑（大）

■災害時にも対応できるプール及び機械室

■桜回廊

（予定）
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校舎棟Ａ

校舎棟Ｂ

プール

屋外倉庫

商業地

国道

市道

市道

クラブ棟
放課後児童

屋内運動場棟

管理棟

Ｎ

グラウンド

（2階建て）

（2階建て）

（3階建て）

（2階建て）

ﾌﾟｰﾙ

住宅地

住宅地

住宅地

住宅地

記念樹ｽﾍﾟｰｽ

来客駐車場　17台 職員駐車場 30台

照明ﾎﾟｰﾙ 照明ﾎﾟｰﾙ

軽

軽

照明ﾎﾟｰﾙ 照明ﾎﾟｰﾙ
ﾌﾗｯｸﾞﾎﾟｰﾙ

新設樹木

遊び場
ｽﾍﾟｰｽ

畑ｽﾍﾟｰｽ

砂場

畑

中庭 運動広場

3連ﾌﾞﾗﾝｺ

雲形雲梯

滑り台

6連鉄棒
ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑ

2連高鉄棒

新設樹木

新設樹木

(計画歩道)

防火水槽

新設樹木

屋外階段

開放駐車場　45台

▼一方通行

新設ﾌｪﾝｽ 新設ﾌｪﾝｽ

新設ﾌｪﾝｽ

新設ﾌｪﾝｽ

高尺ﾌｪﾝｽ 将来ｽﾍﾟｰｽ

目隠しﾌｪﾝｽ

目隠しﾌｪﾝｽ

新設ﾌｪﾝｽ

新設ﾌｪﾝｽ

防球ﾌｪﾝｽ 
防球ﾌｪﾝｽ 

目隠しﾌｪﾝｽ
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Ｄ
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Ｅ
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鶴岡市立朝暘第五小学校改築工事及び

総・新穂・石川　設計共同企業体

第五学区放課後児童クラブ新築工事
■平面・立面計画実施設計説明書（概要版）

ｺﾝﾃﾅ置場ｽﾍﾟｰｽ ﾜｰｸｽﾍﾟｰｽA

多目的ﾎｰﾙＡ

Ｎ

Ｂ階段

ＥＶ

Ｃ階段

外部階段Ａ

Ｂ階段

Ａ階段

Ｃ階段

外部階段Ａ

外部階段Ｂ

ＥＶ

Ｂ階段

技術職員

理科室 図工室 家庭科室 家庭科

ﾜｰｸｽﾍﾟｰｽB

運動広場

ＥＶ

４ ３ ２ １

ﾌﾟﾚｰﾙｰﾑ

廊下1

３ ２ １

ﾎｰﾙ

Ａ階段

ポーチ

昇降口
音楽 音楽室

廊下2

ﾋﾟﾛﾃｨｰ

通用口

用具室 更衣室
開放ﾎｰﾙ

開放玄関

ﾎﾟｰﾁ

アリーナ

廊下3

控室

外部階段Ａ

Ｃ階段

ステージ ﾋﾟｱﾉ

Ｆ階段

玄関ﾎｰﾙ

ﾎｰﾙA

保育室2

外部階段Ｂ
Ｅ階段

事務室

特別支援室

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ室
地域児童会室 ４

教育相談室 ﾛｯｶｰ室 休憩室 ﾛｯｶｰ室

準備室

相談室

保育室1

技能
職員

作業室
配膳室

ｺﾞﾐ搬出室

ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ
職員室

理科準備室

教材予備
教室

準備室
図工

準備室

中庭

階
３

２
階

１階

■２階管理中枢部通路への採光の確保

多目的対応トイレ（オストメイト併設）

■水害避難時のﾍﾘｺﾌﾟﾀｰによる救出待機ｽﾍﾟｰｽの確保

車椅子対応トイレ

■太陽光ﾊﾟﾈﾙ設置１０kwh(別途計画）

中庭に自然光を確保します。

■隣棟間隔を確保し、 広場に自然光を確保します。
■隣棟間隔を確保し、

■児童の見守りを考慮した管理者諸室
　２階北側に配置し、登下校時・グラ
　ウンド使用時の他、防犯も含めて

　見守りやすいようにしました。

■児童の見守りを考慮した管理者諸室
　２階北側に配置し、登下校時・グラ
　ウンド使用時の他、防犯も含めて
　見守りやすいようにしました。

■中間期における自然換気を促し、空調負荷低減に努めます。

※普段時は、不審者侵入防止のため、監視カメラ確認範囲ととなります。
■洪水時の高齢者等逃げ遅れを考慮し、施設上階に避難が容易にできるように計画しました。

多目的対応

多目的対応トイレ

（オストメイト併設）

■車椅子使用者対応昇降機
人荷用１７人乗り
（内法１．８ｍ×１．５ｍ）

■ビオトープ配置
・雨水貯留槽からのポンプアップ水
　を利用したビオトープを整備し
　児童の自然観察の場所を提供

■普通教室ブロック

■特別教室ブロック

管理諸室ブロック

屋内運動場ブロック 放課後児童クラブブロック

展示・交流ブロック

通路

吹抜

通路

ﾎﾟｰﾁ屋根 ﾎﾟｰﾁ上部

備品室

職員室

総合盤
雨水利用

電気室 ホール

廊下1

図書室 放送室

保健室

Ｄ階段

多目的ﾎｰﾙＢ

庇

多目的ｽﾍﾟｰｽ1

教材室

小屋裏
Ｃ階段

小屋裏

点検ｷﾞｬﾗﾘｰ

ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ

Ｅ階段

屋根

玄関ﾎｰﾙ

相談室兼

Ｆ階段廊下2

吹抜

アリーナ上部

軽運動場

保育室3
保育室4

ﾎｰﾙB

休憩室

２年教室 ２年教室 １年教室 １年教室教材室３年教室３年教室多目的教室配膳室

ﾎﾟﾝﾌﾟ室
耐火
金庫

ﾎﾟﾝﾌﾟ室

会議室

校長室
屋根

配膳室

■ﾊｲｻｲﾄﾞﾗｲﾄ

屋根

ﾎﾟｰﾁ屋根

廊下上部 廊下上部

避難ｽﾍﾟｰｽ

Ｄ階段

屋根

屋根

屋根

屋根

多目的ｽﾍﾟｰｽ2通路

廊下上部

Ａ階段上部

廊下上部 廊下上部

ﾎｰﾙ上部

通路
多目的教室 ６年教室 教材室 ５年教室 ５年教室 ４年教室４年教室

多目的ﾎｰﾙＣ

教材室６年教室

手洗いスペース（トイレ専用除く）

■新型コロナウィルス予防の他、将来の未知なる感染症予防対策を意識した手洗いスペースの増設

・児童・職員・来客のアプローチは敷地西面の市道沿いに配置し、昇降口・職員室・来客用玄関等
　管理ブロック配置を考慮し、校舎内への出入口を集約して安全管理に対応できるようにしました。

　なスペースを計画しました。屋内運動場等地域一般開放利用を想定する室については、一般開放
　玄関に集約しました。また、放課後児童クラブは学校との動線を切り離して、敷地南面からのア
　プローチとし、学校用駐車場玄関が混同しないように配置しました。

■ゾーニングの特徴

　普通教室は低（１～３年）、高（４～６年）学年ユニット別とし、廊下部分は学年集会ができるよう

放課後児童クラブ

屋内運動場
校舎

校舎 屋内運動場

放課後児童クラブ

校舎
校舎

校舎
屋内運動場

放課後児童クラブ

1SL

■２階床高を想定浸水深より高く計画します。

グラウンド

南面（住宅地側から見たイメージ）

北面（グラウンド側から見たイメージ）

東面（国道・赤川側から見たイメージ）西面（住宅地側から見たイメージ）

ポーチ部断面

HSL PL
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第第第第五五五五学学学学区区区区放放放放課課課課後後後後児児児児童童童童ククククララララブブブブ

鶴岡市立朝暘第五小学校

想定浸水ライン▼


